Windenergiein Sachsenheim
Analyse der Wirtschaftlichkeit in Sachsenheim
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1. Die WindkraftAnlagen in Straubenhardt



1.1¢ Die WindkraffAnlagen in Straubenhardt

AAm Freitag 25.07.2014 (Tag des Ferienbeginns) informierte die Gemeind
Straubenhardt erstmals offiziell die Blrger tUber das Grol3projekt

AEine demokratische Diskussion tiber die einschneidende Verénderung
Ist von derStraubenhardteiKommunalpolitik vorher nie gefuhrt worden

ATrotz erheblicher Mangel in den Gutachten wurde die Anlage in der ]
0 WF KNIBlalbyRYyW AY 5SI SYOSNI Hamc YA

ADabei stachen massive Fehler im Naturschutzgutachten und im
Wirtschaftlichkeitsgutachten heraus.



1.2¢ Die WindkraffAnlagen in Straubenhardt

Grol3e Schneisen wurden in den Wald geschlade Hektar pro Windmuhle
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1.5¢ Die WindkraffAnlagen in Straubenhardt

Aln Straubenhardt wurdefl Siemens SW3.0-113 mit 3 MW Nennleistung,
142,5m Nabenho6he, 56,5m Rotorlange und 200m Gesamtho6he errichtet

AEs wurden 14 ha Wald gerodet, der Boden extrem verdichtet und versieg
ADas Ertragsgutachten des TUV Suid im Auftrag des Investors sagte
87.000 MWH Stromertradur die 11 Anlagen ( = 2630.h voraus

2011 und rund 270.000

6B616 MWH = 1746VLH

AMit den Daten des Windatlas Bk
Windmessdaten des DWD errechnete un




1.6¢ Die WindkraffAnlagen in Straubenhardt

Aktuell liegeroffizielle Ertragsdaten fur die Jahre 2018 bis 2024 vor:

Jahr 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 Mittel
atsachlicher Ertrag in MWh 47992 | 67019 | 63295 | 55708 | 62376 | 77547 | 66994
Betriebszeit 91,1% | 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Zeitbereinigter Ertrag 52681 | 67019 | 63295 | 55708 | 62376 | 77547 | 66994 | 63104
% der TU\Prognose 87.000 MWh| 60,6% | 77,0% | 72,8% | 64,0% | 71,7% | 89,1% | 77,0%| 72,5%
% der BPrognose 57618 MWh 91,4% | 116,3% 109,9% 96,7% | 108,3% 134,6%| 116,3%| 109,5%
Auslastung % 18,2% | 23,2% | 21,9% | 19,3% | 21,6% | 26,8% | 23,2%| 21,8%
Auslastung Volllaststunden 1596 | 2031 | 1918 | 1688 | 1890 | 2350 | 2030 1912

Quelle: Netztransparen
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1.6¢ Die WindkraftAnlagen in Straubenhardt

Aktuell liegeroffizielle Ertragsdaten fur die Jahre 2018 bis 2024 vor:
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1.7 ¢ Die WindkraffAnlagen in Straubenhardt

Warum ist dieStraubenhardteiWindstromerzeugung so gering?

[Stunden] Windgeschwindigkeit in 142,5m Héhe in einem Jahr
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1.8¢ Die WindkraffAnlagen in Straubenhardt

ADie ersten vier Jahre wurden in Straubenhardt nur Verluste erwirtschaftet

Alm Herbst 2023 meldete die Pforzheimer Zeitung

. Im Jahr 2022 selen

erstmals Gewinne erzielt worden. Damit wurde offiziell bestatigt, dass in
den Jahren 2012021 nur Verlusteerwirtschaftet worden waren

ADie Gewinne sind leicht erklart. Seit 2020 verkna
Strommenge durch Abschaltungen und regelte, ©

pt die Bundesregierung
ass der Strom komplett

der Borse zum Preis des teuersten Erzeugers ge

nandelt werden muss

ADas Ergebnis kennen wignde 2020 begann der Strompreis Deutschland
zu steigen und Ubertraf dann lange Zeit sogar die extrem hohen garantiel

Subventionen von 11,8 Cent pro Kilowattstunde



2. Der Windatlas BadefVurttemberg



2.1¢ Der Windatlas BadeWurttemberg

A2011 veroffentlichte BW einen Windatlas zur Standortbewertunc

ADer Atlas kann auf der Webseite der Landesanstalt fir Umwelt
BadenWaurttemberg (LUBW) eingesehen werden

ADer erste Atlas enthielt zunachst nur die mittlere
Windgeschwindigkeit in verschiedenen Hohen

A2019 wurde dieser erste Windatlas Badafiirttemberg erneuert

ADer neue Atlas bietet nun weitere wichtige Daten fir eine
erheblich bessere Einschatzung von Standorten
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2.3¢ Der Windatlas BadeWurttemberg

AFUr eine optimale Standortbewertung enthalt der Windatlas Kar
mit dem mittleren Jahresertrag von 3 Musté/indkraftanlagen

ADadurch konnen sehr leicht Standéttognosen erstellt werden.

ADie Qualitat der Prognosen hangt aber ganz wesentlich von der
Qualitat der Modellierung ab.

AAktuell sind in BadelVirttemberg ca. 1070 WKA installiert

AAnhand der realen Stromertrage dieser Windkraftanlagen
(netztransparenz.de) kann der Windatlas leicht Gberpruft werdel




2.4¢ Der Windatlas BadeWurttemberg

Vergleich Windstromerzeugung 202024 mit dem Windatlas BW

Standort Pr_ognose Tatsachliche
Windatlas Stromerzeugung

Ravenstein (&GElectri@2,5 MW) 28.562 MWh | 19.807 MW
Mockmuhl (18 Enercon 3,0 MW)) 120.952 MWh | 90.325 MW
Straubenhardt (11 Siemens 3,0 M\ 87.012 MWh | 63.104 MW
Winterbach (3 Nordex 3,3MW) | 26.078 MWh | 19.064 MW
Schuttertal(7 GElectri2,8 MW) 63.122 MWh | 39.055 MW
HagEhrsberg5 Enercon 3,0 MW)| 38.940 MWh | 35.013 MW

Hinweis: MockmuhlHardthauseMWald, Schutterta+SeelbachiHagEhrsbackGersbach Quelle: Netztransparenz, LUB
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3. Straubenhardt und Sachsenheim im Verglel
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3.2¢ Windatlas Sachsenheim 180m
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3.3¢ Der Standort Sachsenheim im Vergleich

Straubenhardt Sachsenheim
11 x Siemens 3 M 4 x Enercon 6 M

142,5m HOhe 175,0m HoGhe

Prognose Windatlas: 87.012 MWh 59.594 MWh

Prognose Investor: 87.000 MWh 53.000 MWh

Tatsachlicher Ertrag: 63.104 MWh ?7?

Ertrag/Prognose: 72,5% P77

Quellen: LUBW, Netztranspare
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3.3¢ Der Standort Sachsenheim im Vergleich

Straubenhardt Sachsenheim

11 x Siemens 3 M 4 x Enercon 6 M
142 ,5m HOhe 175,0m Hbhe

Prognose Windatlas: 87.012 MWh 59.594 MWh

Prognose Investor: 87.000 MWh

53.000 MWh

Tatsachlicher Ertrag: 63.104 MWh

43.206MWh ?
Ertrag/Prognose: 72,5% ?

Quellen: LUBW, Netztranspare



4. Medienmanipulation zur Windenergie
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Fehlinformation 1: Wind und Sonne erg?@

Wind- und Solarstrom Deutschland 2023 (stindlich aufgeldst)
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Fehlinformation 2: Wind und Sonne erg2n

Mean annual cycle of 2
Germany's EEZ and lang (between 1995 and 2015)
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Fehlinformation 2: Wind und Sonne erg@2n

Mean annual cycle of the capacity factor over
Germany's EEZ and land (between 1995 and 2015)
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Fehlinformation 3: WKA amortisieren sich in 6 |

A Mit einerunvollstandigen] A 4a0S O0SYSNABSUGA&OI
soll eine Wirtschaftlichkeit suggeriert werden, die nicht existiert

A DidKosterfur die Herstellung eines Produktes sind immer ein
direktes Maf¥fur die Menge eingesetzfRessourcen und Enerdie

A EineStraubenhardteMWWKA mit 3 MW koste}6.000.000 Eurp
Sie erzeugt in 6 Monaten aber nur Strom fur300.000 Eurg

A Ein thermisches Kraftwerk stellt den Strom[fi85.000 Eurdher
und dieser Strom ist auf3erdem noghundlastianig !
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Fehlinformation 4: Schwachwindanlagen erzeugen mehr Strom

A Eine WKA kann nur max. 60% der Energie ernten, die der Wind ent|
Diese hangausschliellichvon dgrwWindgeschwindigkeipb. E ~%
A Seit 2014 erreichen alle Windenergieanlagen Wirkungsgrade v«

knapp 50% Prozent. Diekénnennicht mehr gesteigerwverden

A Ein Windrad wird zurBchwachwindradin dem ein kleinerer Generato
verbaut wird. DipV/olllaststundenzahkteigt, nicht aber die Strommeng

A Entscheidend fir die Effizienz eines Stromerzeugedeist
NutzungsgralkWh grundlastfahiger Strom pro investiertem Eu

O



Windenergiec Wunsch und Wirklichkelt Fazit

A OHNE Stromspeich&rreichtdie EnergiewENDEicht die Ziele
A MIT Stromspeicherrist dieEnergiewEND&icht bezahlbar

A Die deutscheEnergiewENDESt deshalb schon lange gescheitert






